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Технічне завдання
ПрАТ"Івано-Франківськцемент"
Оголошує проведення тендеру по визначенню фірми зі встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації, системи керування евакуюваннням, системи    автоматичного пожежогасіння дизель-генераторної в приміщеннях сховища № 32063 за адресою: Івано-Франківська область,  с. Ямниця, вул. Н.Яремчука 2А, корпус Б згідно робочого проекту

Завдання 
Встановлення та ввід в експлуатацію системи автоматичної пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням  в приміщенні споруди цивільного захисту на території ПрАТ «Івано-Франківськцемент» в с. Ямниця, Івано-Франківського району, Івано-Франківської обл.
Для участі у тендері який відбудеться 06.02.2026р. о 14 год. 00 хв. допускаються учасники, які подали тендерні пропозиції в повному об’ємі, та у відповідності технічному завданню (робочим проєктом). 
Комерційну пропозицію потрібно надіслати до 03.02.2025 – 15:00

Тендерна пропозиція повинна містити:
1) Вартість обладнання та робіт в національній валюті з ПДВ;
2) Терміни виконання робіт;
3) Умови оплати;
4) Гарантію на обладнання;
5) ПІБ та номер телефону уповноваженої вести переговори особи.
6) Копії довідок і ліцензій на право виконання робіт.
Тендерну пропозицію, необхідно надіслати на електронну адресу - saim@ifcem.if.ua  та tender@ifcem.if.ua. Термін дії тендерних пропозицій повинен складати не менше 45 календарних днів, починаючи з дати проведення тендеру.
У разі зміни об’ємів робіт та матеріалів кінцева вартість буде визначена за фактичний об’єм виконаних робіт та використаних матеріалів, згідно цін  
зафіксованих на тендерних торгах.
     
Тендерна пропозиція повинна включати всі витрати, які можуть виникнути в процесі монтажу та наладки обладнання.  



Необхідно здійснити наступні етапи робіт:
-  Переможець тендеру перед заключення договору має надати кошторис.
-  Встановлення пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням, систем голосового оповіщення та систем пожежогасіння згідно робочого проекту: 
№ 76/09-25-АПС,СО, ПГ  Система автоматичної пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням. Система централізованого спостерігання. Система автоматичного пожежогасіння.

Проектна документація → 


- Комплектування обладнанням та матеріалами згідно специфікацій проектів, монтаж обладнання та запуск в роботу, паспортизація змонтованих систем - забезпечує Виконавець робіт.
        - Спецтехніку та транспорт, що використовується при виконанні робіт забезпечує Замовник робіт.
        - Розхідні матеріали: стяжки кабельні, клемники для з’єднання кабелю, стрічка ізоляційна, круги відрізні та зачисні, зварювальні електроди, гази для газорізальної установки, герметизуючі ущільнювачі, допоміжні вантажо захоплювальні пристрої - забезпечує Виконавець робіт.
Проживання, транспортні витрати, харчування,  забезпечення засобами індивідуального захисту, - забезпечує виконавець робіт. Місце виконання робіт на території ПрАТ «Івано-Франківськцемент» в с. Ямниця, Івано-Франківського району, Івано-Франківської обл.

Умови оплати :
40% аванс, 
40% протягом 20 днів після підписання акту здачі робіт, 
20% після реєстрації податкових накладних.

Умови доставки та виконання робіт: 
DDP на склад замовника робіт. с. Ямниця, Івано-Франківського району, Івано-Франківської обл
[bookmark: _GoBack]
Термін виконання:
Термін виконання повного об’єму робіт 2-3 тижні. 


При здачі об’єкту виконавець проводить випробування  оформляє  і передає замовнику всю виконавчу документацію, та проводить паспортизацію системи.
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3amoeHuk: IIpAT «leaHo-PpaHKiecbKyemeHm»

POBOYUU ITPOEKT

BcmaHoes1eHHs cucmeMu agémomMamu4HOl NOHCEeHCHOT
cuzcHa.nizayii, cucmemu Kepy8aHHs e8AKYIO8AHHAM, cucmemu
asmoMamu4HO20 NOXMHCENHCO2ACIHHA du3e/1b2eHepamopHoi 8
npumiujeHHsx cxosuwja N232063 3a adpecorw: leaHo-PpaHKiecbka
o6aacms, c.AmHuys, eya.H.Apemuyka 24, kopnyc b

CrcTreMa aBTOMAaTHYHOI NOXKEXXHOI CUTrHaJ1i3anis.
CucreMa KepyBaHHA eBaKylOBaHHAM.
CucTeMa LeHTPa/1i30BaHOI0 NOXKEXKHOI0 CIoCTepiraHHs.
CucTeMa aBTOMAaTUYHOI'0 NOPOIIKOBOIO MOXKEeXKOTraCiHHA.

TOM 1 Knura 1

YacTtuHa npoekTty: [losicHioBasibHa 3anucka. Po60o4i kpecieHHs.
Cnenudikaryis obsaHaHHS.

['oJI0OBHUU iHXeHep NpOeKTy

BepeceHb 2025 p.
M. [BaHO-®paHKiBCbK






CEPTU®IKAT ITPOEKTY

KontposnboBana mioria 576,6 ke.m

Anpeca 00’ekta IBaHo-®pankiBebka o6macth, c.SIMuwuist, Bya.H.SIpemuyka 2A, kopryc b

Howmep tenedony

HalimeHnyBaHHS NpOEKTYBaJIbHHUKA

Anpeca npoeKTyBaJIbHUKA M. leano-@Dpankiscvk, eyi. Camitinenka, 10/3

Homep Tenedony

3rigno 3 Bumoramu myHkty 6.13 JICTY-H CEN/TS 54-14, npoektHi poO0OTH, BUKOHAHI i
MiATBEP/KEHI UM cepTudikaTom, HalaHi Ha KpECIEeHUKaX

No 76/09-25-A1IC,COIII" «Bcmanosnenna cucmemu_ agmomamuynoi ROMHCeHCHOT cuznanizayii,
cucmemu___Kepy8anHsa ___e6aKyIO6AHHAM,  CUCHEMU ___ A6MOMAMUUHOZ0 __ NONCEHCOZACIHHSA
ousenvzenepamoproi 8 _npuminiennax cxoeuwia Ne32063 3a_aopecoro: lsano-DpankiecoKka
oonacmo, c.AImnuua, eyn.H Apemuyka 24, kopnyc by Cucmema _asmomamuunoi nojiceicHoi
cuznanizauii.  Cucmema____Kepyeanusa ___egakyiosanuam. Cucmema __ ueHmpaizoeanozo
cnocmepizannusn. Cucmema agmomMamuyno20 HONCEHCO2ACiHHA.

Mu rapaHTyeMo, IO 3alpOCKTOBaHA HAMH CHCTEMa TOXKEKHOI CHUTHAJII3aIlii, OMOBIIICHHS
PO TOXKEXKY, aBTOMATHYHA CHCTEMa TOXKEKOTACIHHS Ta IICHTPaTi30BaHE MOKEKHE CIIOCTEPEIKCHHS
JUIS BHIIE3a3HAUYEHOro 00’€kTa, i mpoekT cucremu Biamosigae Bumoram JICTY-H CEN/TS 54-14,
(BKJIIOYHO 3 BUMOTaMHM HIOO JOKYMEHTallii BiANOBIAHO 10 5.6) 32 BUHATKOM THX BIAXUJIEHb, IO iX
Oymo oromkeno Biamosiano 10 4.3 JICTY-H CEN/TS 54-14 ta ix mepeiik HaBeIeHO HUXKYE.

Tun cucremu Heaopecosana CUCmema NOACEHCHOIL CUSHANI3aYil ma onosiuerHs aoel npo

noiceaxcy Il muny CO, UECHMPANI308AHE NONCENCHE CROCEPEHCEHHS

[Tinrmc ocoOu, BiAMOBINATLHOT 32 TPOCKT

ITocana iHOICeHep-NPOEeKMAHM Jlarta

3a 1 Bix iIMeHI






Buxonano y eionosionocmi oo J[FH A4.2.2-3-2014

3amoBHUK: ITpAT «IBAHO-®PAHKIBCHKIIEMEHT »

«[MOTI'OAKEHO» «3ATBEPIXYIO»
I'o10BHUI iH/KEHep MPOEKTy J{upeKTop 3 MeXaHiKM Ta eHepreTUKHU
JlemkiB A.I.
«__» BepecHs 2025 poky «___» BepecHs 2025 poky

3ABJJIAHHSA HA ITIPOEKTYBAHHSA

CHCTEMH ABTOMATHYHOI MOKEKHOI Cl/IFHaJIiSaIIﬁ, CHUCTEMHU KEPYBaHHA
€BAKYIOBAHHAM, CUCTECMH IIeHTpaJIiSOBaHOFO MMOZKEKHOTO CHOCTepiFaHHH, CUCTECMH
MOPoOIIKOBOTO NMOKeKOTaCiHHA

Po6ounii mpoekT «BCTaHOBICHHS CUCTEMHU aBTOMATUYHOT IMOXKEXKHOT CUTHAI3aIli1, CHCTEMH
KEepyBaHHsI €BaKyIOBaHHSIM, CHCTEMHU aBTOMAaTUYHOTO MOXKEKOTACIHHS AU3EIbIeHEPATOPHOT B
npuMimeHHsx cxoBuina Ne32063 3a agpecoro: IBano-dpaHkiBcbka 001acTh, C.AMHUILA,
Byi.H. fIpemuyka 2A, kopnyc b»
Cucrema aBTOMaTHYHOI OXKEXKHOI curHamizamii. Cucrema KepyBaHHS eBakyloBaHHAM. Crucrema
LIEHTPaTI30BaHOIO criocTepirants. CucrteMa aBTOMaTHYHOTO TIOPOIIKOBOTO TOKEKOTACIHHS»

Ne ITepenik OCHOBHUX JaHUX BUMOT OcCHOBIHI JaHi Ta BUMOTH
n/m
1. 2. 3.
1. 3aMOBHHK MPOEKTY (TIOBHI PEKBI3UTH) AT «IBaHO-DpaHKIBCHKIIEMEHT»
IOp. Anpeca: 77422 c. AAmuung, THCMEHUIBKOTO P-HY
IBano-MDpaHKiBCHKOT 00J1.
P/p UA553223130000026000000007572
y AT «Ykpekcimbank» M. IBaHO-DpaHKIBCbK
M®O 322313,
kox B EZIPTIOY 00292988,
ITTH 002929809134
2. [IpoexTHa oOpranizamis
3. I'eHepasbHa MiapsiIHA OpraHi3allis Busnavae 3aMOBHUK
4. Tepmin mouaTky i 3aKkiH4eHHs OyniBHUITBa | Bu3Hawae 3aMOBHHUK
5. Bun OyniBHUITBA (HOBE, PEKOHCTPYKILif, KamitansHuit peMOHT
KaIliTATbHIH PEMOHT)
6. [ToeTtanHiCTh TPOEKTYBaHHS PII, ogHOCTAi{HE TPOEKTYBaHHS
7. BuxinHi ganHi nmpo ocobamBi yMOBH ceficMidHICTh — 6 OariB.
OyIiBHUIITBA
8. Jlxepeno dhinaHCcyBaHH ITpuBaTHi KOITH
9. Tomoreoe3nyHi i reooTiYHI BUITYKYBaHHA | HE MOTPiOHO
10. | Kunac HacmizkiB (BiIOBIIaIbHOCTI) CcC2
11. | OcHOBHI BUMOTH JI0 iH)XEHEPHOTO i NIPOEKTHE
TEXHOJIOTIYHOTO 001 THAHHS






12. BuMoru 110,10 CTBOPSHHS AOCTYIHOCTI UL | BiACYTHI
MaJIOMOOUTPHUX TPYH HaCEIeHHs
13. | OcHOBHI BUMOTH JI0 KOHCTPYKTHBHUX 30epekeHHsI OCHOBHUX KOHCTPYKTHUBIB OY/IiBIIi, BCTAHOBJICHHS
pimeHs CHCTEMH aBTOMAaTHYHOI 0XKEKHOI CHTHaJi3allil, Ta CHCTEMH
KEepyBaHHS €BaKyIOBaHHSM, CHUCTEMH LIETPaJIi30BAHOTO
CIIOCTEpIraHHs, CHCTEMH aBTOMAaTHYHOT'O ITOPOIIKOBOT'O
TIOXKEXKOTACIHHS.
14. OCHOBHI BUMOTH JI0 TTOKEXHOTO IcHytoue, BCTaHOBIICHHS CHCTEMH aBTOMATHIHOT ITIOXKEKHOT
3a0e3neueHHs. CUTHAJII3amii, CHCTeMH KepyBaHH: eBakytoBaHHsIM CO-3,
CHCTEMH aBTOMaTHYHOTO TIOPOIIKOBOTO MOKEKOTaCiHHSI.
15. Buxigai gani KimpkicTs npuMiniess mo mipraoTs 3axucty AIIC Ta CO —
17mr.;
KinmpkicTh MpUMILIeHb MO musraoTs 3aucTy 1117 — 2mr.;
HasBHicTh BUOYX0HEeOE3MEYHNX 30H B MIPUMIIICHHIX —
MIPUMILIEHHS 3 TU3€JIbIeHEPATOPOM;
dakTopu MOXKEKI — UM Ta TEIUIO , iIHPpauepBoOHE
BUIIPOMIHIOBaHHS;
Tum cteni - npsima, MiZBICHA BIZCYTHS;
BenTnsuis npumycosa.
15.1 | IIpumilieHHs 3 TU3ETBIEHEPATOPOM - [Inoma npumimeHHs, ki misrae 3axucty— 34,3 M.KB.;
- Bucota npuMimieHHs, ski mipiarae 3axucty— 2,95 M.KB.;
- KinpkicTh mpuMilieHp 10 HiIAraroTh 3a3ucTy— | miT.;
- Knac noxexi —B;
- TIIBICHA CTETIS BIICYTHS;
- TUTOMIA TIOCTIIHO BiAKpHUTHX mpocTopiB — 0,72 M.XB.;
15.2 | [pumimenns 36epiranas [IMM - [Tiromta mpuMiTIeHHS, SIKi MiIATa€e 3aXUCTY— 5,5 M.KB.;
- BucoTa npuMitieHHs, sKi mirae 3aXucTy— 2,95 M.KB.;
- KinbKicTh npuMmilieHp 10 MiUsraroTh 3a3UcTy— 1 mr.;
- Kimac moxkesxi —B;
- TIBICHA CTEJIs BIICYTHS,
- IJIOIA TTOCTIMHO BIIKPUTHX MPOCTOPIB — BIJICYTHI;
16. | Bka3ziBku Mpo KUIBKICTh €K3EMILISPIB 3 NpUMipHUKH
MPOEKTHOT IOKYMEHTAIII] Ta KOIITOPHCIB
17. | Onnara IpOEKTHO-BUIIYKYBAJIbHUX POOIT [TpuBaTHUX KOIITIB
Oyzae BUKOHYBAaTHCh 33 PaXyHOK:
18. | JlomaTkoBi BUMOTH: - MiCTKICTh CHIOPYAM IUBLIBbHO 3axucTy Oinbiie 301 ocio;
-[IpuMmileHHS MOKEKHOTO 1ocTa 200 MPUMILICHHS ITEPCOHAITY
BIJICYTHE;
- 3anpoekryBaru cuctemu AIIC ta CO 3rigao Bumor JIBH
B.2.5-56:2014, ICTY-H-CEN/TS 54-14;
- 3anpoekryBaru cuctemu I1I" 3rimao Bumor JIBH B.2.5-
56:2014;
- [IpuitmansHo-KOHTpOIbHMHN Tprutaf [IITKII BcTanoBUTH B
NPUMILIEHHI B OOKCI METaIEeBOMY;
- [lpunaau xepyBaHHs noxexxoracinusM [1Yi3 BcTaHOBHUTH B
NpUMILIEHHI B OOKCI METalleBOMY;
3arpoeKTyBaTH CUCTEMY OIIOBIILIEHHS MIPO MOXKEKY Ta
yIpaBJiHHS eBakytoBaHHs jojei o tuy CO-3 (m.10.16 JIBH
B.2.2.-5:2023).
BIJI «cBUKOHABIIS»: BIJ «3AMOBHUKA»:

M.IL

JupekTop 3 MexaHiKU Ta eHepreTUKU
IIpAT «IBAHO-®PAHKIBCBKIUEMEHT»

JIEMKIB A.T.

M.IL






L5

[o3Ha4eHHs HadmeHybaHHs [pumimka
TumU/ALHUG apKuL [
Cepmugikam npoekmy 2
3abdaHHa Ha npoexmybaHHg 34
76,/09-25-AMNC,CO,NM-3N 3micm 5
76,/09-25-AMC,C0,MT-Cr} Cknad npoekmy 6
76,/09-25-ANC,CO,NT-MN MapanumidHud nidnuc TMa 7
76,/09-25-AMC,CO,NM-N3 MoscHobansHa aanucka 8-32
76,/09-25-ANC,CO,MT | 3020AbHi daHi 33_37
76,/09-25-ANC,CONM | MaaH mMepex abmomamuyHo! moxexHol cuzHani3auil
NPUMILEHHb UKpUMMS 38
76,/09-25-ANC,CO,NM | laaH Mepex nokaxyukif Hanpsamky ebaxkyauit
NPUMILIBHHb UKpUMMS 39
76,/09-25-ANC,CO,NM | MaaH mepex cucmemu zonocobozo onoBiuleHHs npo
NOXEeXy NPUMILEHHb YKpumms 40
76,/09-25-ANC,CO,NT | Cucmema aBmoMamu4HOT NOXEXHOL Cu2HaI3auil.
(mpykmypHa cxema [MIKM-1 41
76,/09-25-AMC,CO,NT | CmpykmypHa cxema cucmemu MoBaeHeBozo
onabilieHHs NPo NOXEXy 42
76,/09-25-ANC,CO,MT | Maar Mepex aBmomamudHol cucmemu nopowkobozo
NOXEX020CiHHS NPUMILIEHHS GU3e/ib2eHepamopa 43
76/09-25-AMC,CO,NT | MaaH Mepex aBmomamuyHoi cucmemu nopowkobozo
noxexo2aciHHg ckaaady [IMM L
_ 76,/09-25-ANC,CO,MT | CmpykmypHa Cxema cucmeMu aBmomamu4Ho20
£ nopowkobozo noxexo2aciHHg Cu3eb2eHepamopHol 45
(§ 76,/09-25-ANC,CO,MT | CmpykmypHa Cxema cucmeMu abmaoMamuyHo20
. nopowkobozo noxexozacivig ckaady [IMM 46
§ 76,/09-25-AMNC,CO,NM.C | Cneuugikauis obaadHaHHs i Mamepiaib 47-50
§ 76,/09-25-ANC.CO.MM
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MNOro4>KEHO

Danna

MOACHIOBAJIbHA 3ATIUCKA

Pobounn npoekT i3 BCTAHOBIIEHHS CUCTEMM aBTOMATUYHOI MOXEXHOT
cuUrHanisauil, CUCTeMW KepyBaHHS eBaKylOBaHHAM, CUCTEMW aBTOMATUYHOIO
NnoXexoraciHHa gu3enbreHepaTtopHol B npumilleHHax cxoBuwa Ne32063 3a
agpecoto: IBaHo-PpaHkiBCbka obnactb, c.AmHuun, Byn.H.Apemuyka 2A, kopnyc b
BMKOHAHO 3a 3aBAaHHSM 3aMOBHMKA Ta Ha OCHOBI ByadiBenibHMX NaHiB.

[MpoeKkTHY OKYMEHTALi0 BUKOHAHO 3rigHO Ai0YMX HOPMAaTUBHUX OOKYMEHTIB,
HOpPM, NpaBwuN Ta CTaH4APTIB:

- BH B.1.1.-7-2016 «[loxexHa 6e3neka 06 ekTiB byaiBHULTBAY;

-TOCT 12.1.004-91 CCBT «[lloxapHas 6e3onacHocTb. ObLmne TpeboBaHUA»;

- MY3 lMpaBnna ynawTyBaHHSA €NEKTPOYCTaHOBOK;

- ABH B.2.5-56:2014 «lHxXeHepHe obnagHaHHA 6yguHkiB i cnopyd. Cuctemun
NPOTUMOXEXHOIO 3aXUCTY»;

- ACTY-H CEN/TS 54-14:2021 YactnHa 14. «HactaHoBu wopno nobyanosw,
NMPOEKTYBaHHS, MOHTYBaHHSl, BBEAEHHA B €eKChsyaTauito, eKcniyaTyBaHHA i
TEeXHIYHOro 06CryroByBaHHSA;

- HIMAOIN  40.1-1.32-01  «[llpaBuna  ©OygoBM  eneKTpPOyCTaHOBOK.
EnektpoobnagHaHHs cneuianbHUX YCTAaHOBOKY;

- OHAOIN  4.0.1-1.32-01 «[lpaBuna  6ygoBuM  enNeKTPOYCTaHOBOK.
EnektpoobnagHaHHs cneuianbHUX YCTAHOBOKY;

- BH B.2.2-5:2023 «3axucHi cnopyan UMBINIbHOro 3aXUCTy»;

rlpOeKTOM nepep,6at-|aeTbc;| BUKOPUCTaAHHA TiNbKX CepTVICbiKOBaHOFO obnagHaHHS.

76/09-25-AMNC.CO.MM-MN3
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1. lpn3HayeHHA yCTaHOBKM aBTOMaTUUYHOI MOXeXXHOI CurHanisauii
ABTOMaTM4YHa NoOXexHa curHanizaugia (AlNC) npusHayeHa pnA pPaHHbOroO
BUABNIEHHA MOXeXi, aBTOMAaTUYHOIro NOAAHHA CUrHany TPUBOMM 3 METO OpraHisauil
HeobXiaHMX 3axoniB 6e3neKku:
e eBaKylBaHHA noaen;
® BUKIINKY NOXKEXKHO-PATYBaNIbHUX NiZPO34inis;
® BMMKAHHA CBITNOBUX NOKAXXUYKMKIB Ta CUCTEM OMOBILLEHHS;
e BiOKNOUYEHHA BEHTUNALIT;
® 3aMnycKy CYMiXHMX CMCTeM (32 HAABHOCTI).
Cnctema npautoe y uwinogoboBoMy pexmmi Ta iHTerpoBaHa i3 cuctemoto
KepyBaHHA eBaKylOBaHHAM.

Cknapg i apxiTektypa. [TpoeKT BMKOHaHO Ha 6a3i 6e3agpecHoro [MKI «Tiras
PRIME L». 3rigHo n.10.16 [bH B.2.2.-5:2023 Y 3axucHux cnopygax ta CI1I1 micTkicTio
301 Ta 6inbLe ocib, ycTaTKyBaHHA KepYBaHHA CUCTEMAaMM MPOTUMOMXKEKHOTO 3aXUCTY
CNif BCTAHOBMIOBATU Y MPUMILLEHHI MOXEXHOro nocra (NPMMILEHHA YeproBoro
nepcoHany), 3rigHo i3 3aBAaHHAM Ha MPOEKTYBaHHA Take MNPUMILLEHHA B Hac
BiACYTHE, TOMYy AnA 3anobiraHHio cTopoHHboro goctyny ao [MMKIM npunHATO nMoro
CXOBaTW B 6OKC MeTaneBun.

[lo NnpumileHHA NoXxeXXHoro nocra 3axucHoi cnopyam ta Cll1M He BucyBatTbCA
Bumorn o [bH B.2.5-56 B 4yacCTWHi MOro po3milWleHHA, Naowi Ta NpUpoaHOro
OCBITNE€HHA.

OnAa BuABNEHHA nNOXeXi 3aCcTOCOBaHO aBTOMATM4HI CriosillyBaui
(ovmoBi/Tennosi), a Ha wWnAxax eBaKyauii Ta 6inA BUXOA4IB — pPYYHI CroBiLlyBauyi.
Tunn/po3TallyBaHHA Ta 30HU KOHTPOJIIO HaBeAeHi Ha pOOOUNX KpeCneHHAX.

BignosigHo pgo n. 6.2.22 JBH B.2.5-56:2014 nepepb6aueHo 10% pe3epB
CNoBiLWyBayiB Bif, 3aranbHOI KilbKOCTi; 36epiraHHA — Ha 06’ekTi abo B opraHizauii TO.
PiBHi enekTpomarHiTHoOro nona B NpuMilleHHAX He nepesuyoTb Bumor FOCT

23511-79 (3i 3miH.).

ApK.

76/09-25-3113

3m. |Kinbk Apk. N pok] MNignuc | JaTa






B3am. iHB.N?

Mignnci pata

IHB. N2 opuwr.

10
Bubip npoBoais i kabeniB ana wnendis NoXKeXHOT cMrHanisauii i 3'eqHyBanbHNX

NiHin npoBegeHun 3rigHo MNYE Ta TexHiYHOT AOKyMeHTaLil Ha Npunagn i obnagHaHHA
MOMeXHOT cMrHanisauil.

Wnendn noxkexHoi curHanisauii BUKOHaHi He eKpPaHOBaHMM CUTHalbHUM
kabenem tuny CKBBHr-Is, KoTpuin npoknagaeTbca B Tpy6i rodpoBaHil 3a 4OMOMOrot
ckobn MeTaneBoi OAHONANKoOBOI (B MpUMIlleHHI Au3enbreHepatopa B pyKasi
MeTaneBomy).

NiHii KepyBaHHA CynyTHIM 06nagaHHAM Ta CUCTEMM KePYBaHHA €BaKylOBaHHAM
BMKOHAHI CUIHafIbHMM BOTHecTinknum kKabenem Ttuny E-H(St)H E180/E30 3 mexxeto
BOrHecTinkocTi 30 XB., KOTPUW TaKOXX MNPOKMagaeTbcA B Tpybi ropposaHin 3a
AOMOMOro ckobu meTaneBoi OQHONMAMNKoOBOI (B MPUMILLEHHI An3enbreHepaTopa B
pyKaBi meTaneBomy).

38’a30Kk MixX npunagamu [MKMA ta [1Yi3 3[iNcHIOETbCA 3a  [OMOMOroK
BOrHecTinkoro iHpopmauinHoro kabento ALAY-net UTP FR CAT. 5 4x2x24AWG 3
MEXel BOrHecCTIMKOCTi 30xB, KOTpuUM NpoKnagaeTbca B Tpybi rodppoaHin 3a
J[IONOMOrolo CKObW MmeTaneBoi O4HONAMKOBOI.

HlonyckaetbcAa 3amiHa KabeniB Ha ixHi aHanoru, ane 3a ymoBU 36epexeHHA
HaZIMHOCTI CUCTEMU NOXKEXHOI CUrHani3auil.

Mpn npoknaaui KabenbHOI Mepexi yepes CTiHM | NepeKkpUTTA NMOBUHHI OyTK
3aXULLEHi Bif MEeXaHiYHMX Ta iHWKWX YywKoaKeHb 3a gonomoroto [1BX Tpyb abo
mMeTaneBux Tpyd Ha po3rnAag MOHTaXKHOI opraHisauil.

OnAa nepepavi curHanie «loxexa» Ta «HecnpasHictb» Big [MKIT cuctemu
NOXEXHOI CUrHani3auii Ha NyNbT LEeHTPaNbHOro CnocTepeKeHHA NOXEeXXHOI OXOPOHU

BCTAHOBJIOETbCA AOAATKOBMI MOAY b Nepedayi curHanis no GSM kaHany.

2 KepyBaHH#A iHXeHepHUM obnaiHaHHAM, AKe 3afjiAHe NPpU NOXeXi.
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ATIC dopmye KOMaHAM Ha cucTemun Ta yctaTkyBaHHA Cl13 i npoTnasapinHoro

3aXUCTY:

- CMCTEeMN OMOBIWEeHHA MNPO MNOXeXy Ta YNpaBiHHA €BaKylBaHHAM nojen
(CBITNOBI MOKaXKuMKN);

- 3aNyCK CUCTEeMU rofI0COBOTrO OMOBILLEHHA NMPO NOXeXY;

- 3YNUHKY CUCTEMIN FOSI0COBOrO OMOBILEHHA MPO NOXKeXY;

- BUAAYy CUrHany Ha BCi BEHTUNAUIVHI YCTAHOBKM, AJ1A IXHbOrO BiAKIOYEHHA
(3aranbHa BeHTUNALLIA);

- BUAauy CMrHany Ha BigKno4eHHA BEHTUNALIMHNX YCTAaHOBOK Y NPUMILLEHHI 3
An3enbreHepaTopom 3a YMOBU LLO NOKEXHI CMOBiLLyBayi cnpauoBany came B LLbOMy
NPUMILLEHHI

- BUAayvy CUrHany Ha cucteMy KOHTPOSo A0CTyny ANA 11 BiAKIIOYEHHS;

KepyBaHHA nepeabayvaeTbca 3a gonomoroiwo penenHoro mogyna AM-OUT2R Ta
BOYygoBaHux pene B MNMKI.

NiHii KepyBaHHA obnagHaHHAM BUKOHATK BOTHeCTIKUM Kabenem tuny JE-
H(ST)H Bg FE180-E30 3 meketo BorHecTinkocti 30xB.

Bce o6nagHaHHA, WO 3aCTOCOBYETLCA Y MPOEKTI, Ma€ cepTrdikaTtn

BiANMOBIAHOCTI B YKpaiHi.

3 Cucrema onosileHHA Npo NoXexy Ta ynpasfiiHHA eBaKyauli€lo nogen

MpoekTom nepenbavyaeTbCcA BCTAHOBMEHHA CUCTEMM OMOBILEHHA Nogen Npo
noxexy lll-ro tuny (CO3) onosiweHHA 3rigHo 3rigHo n.10.15 BbH B.2.2.-5:2023. CO-3
nepenbaya€, BCTaHOBJIEHHA CMCTEMM BKa3iBHUKIB HanpAMKY eBakyauii Ta cuctemu
FOSI0COBOrO OMOBILLEHHA MPO MOXKEXY.

3.1 Cuctema ronocoBoro onoBileHHA NPOo NOoXeXy

[onocose onoBilLeHHA NPO NOXeXKY BUKOHYETbCA LWIAXOM BUAayi 3BYKOBUX i

PEYOBMX CUTHANIB B YCi MPUMIiLLEHHA 06’€EKTY 3 MOCTINHMM ab0 TMMYaCcOBMM

nepebyBaHHAM ntogen. YnpaBniHHA ONoBilWeHHAM BUKOHYeTbcA Big MIKI.
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CymapHa NOoTYy»HiCTb N'YYHOMOBL,iB CTAaHOBUTb 48 BT, B NpOeKTi BUKOPUCTaHNN
610K ONoBiLWEHHA B MOHOOIOUHOMY BUKOHAHHI «BEJIJTE3H-120-100», B cKnag AKOro
BXOAATb KOMMOHEHTN ANA CMCTEMM FONIOCOBOrO OMOBILLEHHA, KOTPUI NepeadayeHo
BcTaHOBMTM nopyu 3 [MMKIN B meTaneBomy 60KCi.

O6’ek po3nogineHo Ha HAaCTYMHi 30HX OMNOBILLEHHSA:

e 30HA N1 - ykpuTTA.
HeobxigHo 3a6e3neunTin HaCTYNHWIA aNirOPUTM OMOBILLEHHS;

bnok kKepyBaHHA iHpopmaui€to bKI-02M. MNpn3sHavyeHnn ana aBTomaTn3oBaHoOI
BMAaui cMrHany ynpasniHHA Ta BiATBOPEHHA aygio-nosigomneHb “lMosiTpAHa
TpuBora” Ta “Biabin noBiTpAHOI TpuBorn”. TakoX Moxe BUKOPUCTOBYBATUCH AJ1A
BuAaYi iHWMX noBigomneHb 3 Hocisa USB.

Komnnekc Mae MOXNNBICTb KepyBaTy eBaKyaLi€lo Nio4en 3a 4ONOMOror
MIKPpOOHY, L0 AO3BONAE NepeaaTy byab-AKke NOBIAOMIEHHA B OyAb-AKY 30HY.

[YYHOMOBUi BCTaHOBIIOOTbCA Ha BUCOTI He HUXKYe 2,3 M Bif, piBHA nignoru, ane
He Buwe 0,15 m Big piBHA cTeni. KinbKiCTb ryYHOMOBL,IB, X PO3MILlLEHHA | MOTYKHICTb
NOBMHHI 3a6e3nevyBaTn HeOOXiAHE 3ByYaHHA CMrHany B YCiX MiCLAX NOCTIMHOro abo
TUMyacoBoro nepebysBaHHA nogen. CUrHany onoBilEHHA NPO MOXEXKY NOBUHHI
BIAPI3HATNCA Big CMTHANIB iHWOro NPU3HaAYeHHA.

MOHTa»K ryYHOMOBLIB 34INCHIOETLCA NiC/IA MOHTaKy CBITU/TbHUKIB Ta
NOKEeXKHKMX CNOBILYyBayiB.

KinbkicTb onosillyBauyis, iX pO3MilLleHHA | NOTY>KHICTb NOBMHHI 3abe3neuyBaTn
HeobXigHe 3ByYaHHA CUrHany B YCiX MiCLAX NOCTINHOro abo TMMYacoBOro
nepebyBaHHA ntogen. CUrHanm onoBilEeHHA NPO NOXeXKY MOBUHHI BiAPI3HATUCA Bif
CUTHanIB iHWOro NpuU3HaYeHHA.

PiBeHb 3ByKOBOro TucKy, 3rigHo n. 9.3.1 ta 9.3.10 JbH B.2.5-56:2014 noBuHeH

6yTn He meHWwMM 3a 80 AbA, ane He nepesunwyBath 120 AbA B 6yab-AKi TOULi 30HM

OMOBILLEHHA.

12
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PiBeHb 3ByKOBOIro TMCKY rydHOMOBL B He nepesuwyBaTume 110 abA y Bcix

30Hax OnoBileHHA. HeobxigHWI piBeHb 3BYKOBOrO CUrHasy 3anpOeKTOBaHUMM
npucTpoamun 3abesneveHunin. Bumorn po3n.9 [16H B.2.5-56:2014 BKOHaHi.

Mepexi cnctemn KepyBaHHA €BaKyOBaHHAM BUKOHATW BOTHECTINKUMN
kabenamn Tuny JE-H(ST)H Bq FE180-E30 ciueHHAM 1x2x0,8 3 Mmexeto BOrHeCTiNKOCTi
30 xB. [MpoknagKy kabenbHOT MepeXi BUKOHATX Ha BUCOTi MEHLLE HiX 2,2 M Bif,
nignory npuxoeaHo Tpybi rodpoBaHil 3a fONOMOrot ckobu metaneBoi
OAHOMAaNKoBOI. binA KOXHOro AnHamika BCTAaHOBUTW BOTHECTINKI po3rany»KyBasibHi
KOPOOKM (4aC BOFHECTIMKOCTI MOBUHEH OYTM HE MEHLLMM HiX YaC BOFHECTINKOCTI
Kabenis).

3.1 Cucrema BKa3iBHUKIB eBaKyauil

Cuctema BKasiBHUMKIB eBaKyaLil Npu3HayeHa Ansa fojen, Wo 3HaxXoAATbCA B
NPUMILLEHHAX, 3 METO CTBOPEHHA YMOB AJ11 CBOEYACHOIO €BaKYBaHHA.

YnpassiHHA CUCTEMOIO CBIT/IOBUX NMOKaXUMKiB Ta CBIT/IO3BYKOBUX
onosiwysayiB BUKOHY€eTbCA Big [MMKI1. 2KnusneHHA cncremmn 34iNCHIOETbCA Bif
AofaTkoBux 6nokiB xknBneHHA bXK-2415, sctaHosneHoro nopyy MNMKI.

[eTanbHiwe cxemy BUKOPUCTaHHA i pO3TallyBaHHA BKa3aHa Ha pobounx
KpeCcneHHAX Ta CTPYKTYPHIN cxeMmi.

[Mpwn cnpautoBaHHi CMCTEMM NOXKEXKHOT CUrHasi3aLil BMUKAOTbCA CBITNOBI
NOKaXKYNKN.

3a60pOHAETLCA BUKOPUCTOBYBATU OAHOYACHO 3BYKOBI OMOBILLyBayi Ta
r'YYHOMOBLi B Of4HOMY NMPUMILLEHHi.

Ha dacapi nepepgbauyeHO BCTAHOBMEHHA 30BHIWIHbOIO CBIT/IO3BYKOBOrO
onosiwysaya OC3 «Ixminb».

HacTiHHi cBiTNOBI Nokaxkunkn 3 Hanucamu «BUXID», «[MOPKEMKA», «—» NOBUHHI
KPiNUTMUCb Ha BUCOTI He MeHLLe 2,2 M Bif piBHA nignoru, npu Lbomy BifcTaHb Bif cTeni
[0 ONOBilLlyBaya NOBNHHA CTAHOBUTU He MeHLwe 150 mm.

Mepexi cuctemn KepyBaHHA eBaKYIOBAaHHAM BMKOHATW BOTHECTIMKUMU

kabenamm Tuny JE-H(ST)H Bq FE180-E30 ciueHHAM 1x2x0,8 3 Mexeto BorHecTinkocti 30
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XBUNUH. MpoKknagKy KabenbHOI MepeXi BUKOHATM Ha BUCOTI MeEHLLEe HiX 2,2 M Bif

nignorn npuxosBaHo, B  Tpybi rodpoBaHii 3a [OMNOMOrow cKobu meTaneBoi
OJHONanKoBOI.
4 Po3mileHHA obnagHaHHA Ta 3arajibHi BAMOTU 1O MOHTaXKy

MMKM, 6nokn »kmeneHHA (BX-1) BcepeanHi meTaneBOro HaBiCHOro 6GOKcY,
3py4YHOMY ANnA 4OCTYyny A0 KnasiaTypu 06C/yroByto4oro nepcoHany.

[MpumiweHHA, ae BctaHoBneHo ocHoBHUK [IKI1, He BUCYBalOTbCA BUMOTU [0
[BbH B.2.5-56 B 4acTKHi NOro po3milleHHA, Naowi Ta NpUpPOAHOro OCBITNIEHHA.

Mogaynb penenHnx niHin AM-OUT2R 3moHTyBaTK nopyu MMKI1.

TOUKOBI MOXEeXHi Tennosi, AUMOBI Ta CrMOBiWYyBayi MNONYM A HaNeXuUTb
BCTAHOBJMIOBAaTU MaKCUMManbHO nMig nokputtam (nepekputtam). EdekTusHicTb
TennoBMx abo AUMOBMX MOXKEXHMX CMOBILLYBaYiB 3arasiom 3anekuTb Bif HaABHOCTI
cTeni B 6e3nocepefHin 6nM3bKOCTi Hag HUMW. TOMy MOXKEXHi CnoBilyBaui cnig
PO3TalOBYBAT! TaKUM YMHOM, OO iXHi YyTNNBI eNemMeHTU 3HaXOAUNNCA Ha BigCTaHi
6inbwe HiX 25 mm nig cteneto i B mexxkax 10 % Big BUCOTU NpuMilleHHA. Kpim Toro,
MOKEeXKHI CMOBILLYBayi He CNifg MOHTYBaTK Ha BiacTaHi 6inbwe HiXk 600 MM nig cTeneto
(oA QUMOBMX MOXKEXHUX CnoBiwyBayiB) i Ginbwe HiX 150 mm nig ctenelo (anAa
TENNOBUX NMOXKEXKHUX CNOBILLYBaYiB).

PyuHi crosiwyBayi BCTaHOBMOIOTbCA Ha BUCOTI 1,2-1,6 M BuULe PiBHA 4YMCTOT
nignory, Wo6 X mMorna nerko i WBWAKO NpMBECTU B Ait0 ocoba, sika BUsiBMNa
noxexy. lNpoekrom nepepgbayveHnn B KiHUi KOXHOro wnenda KiHUeBMIA NPUCTPIN,
AKNN  ABNAE CobOK0 pPe3nucTop 3 OMOPOM 3rigHO TEXHIYHUX XapaKTepUCTUK
NPUManbHOI CTaHLil.

MoxeXHi crnogiwyBayi Ta wnendn MNOXKEXHOI CcuUrHanisauii 060B’A3KOBO
3aXMLATbCA Bif, MEXaHIYHUX YLWKOAXKeHb. TN BUKOPUCTaHUX NPOBOAIB i kabenio,
MiCLie Ta MeTOAM IX BUKOPUCTaHHA BKa3aHi Ha pobouKnX KpecsieHHAX.

MpoknaaaHHA Kabenis No AepeB'AHNX NOBEPXHAX BUKOHATU TaKOX
BOTHECTINKMM Kabenem 3a JONOMOrol MeTaneBux 0f4HOManKoBMX CKOO.

5 EneKTpoXuBneHHA NpUCTpoIB
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Cuctema noXKexKHOI curHanisauili Ta cuctema OMOBIWEHHA MPO MOXKeXY €

CNoXuBayem enekTpoeHeprii | Kateropii, ii enNeKTPOXMBNEHHA MNOBUHHO OyTK
nepefbayeHo Bif ABOX HE3aNEXHUX AXKepen eNekTponocTayaHHA:

- OCHOBHWMI BBig nicna ABP - Big mepexi Hanpyroto ~220B, 50 'y;

- pe3epBHUM Bif aKyMynATOPHUX GaTapen.

EnekTponoctayaHHA 3A4INCHIOETbCA 3a | KaTeropi€o Bif ABOX He3aneXHux
AXKepen eHepril: OCHOBHOro - Bif MepeXi 3MIHHOro CTpymy, pe3epBHOro - Bifj
akymynaTopHoi 6artapei. 3rigHo OCTY-H CEN/TS 54-14:2009 n. A.6.8.3 AKLWO curHan
NPO HecCrnpaBHOCTI oApasy HagxoAuTb Ha NySbT LEHTPasibHOro CnoCTepeXXeHHA
NOXEXKHOI OXOPOHM, Yac PobOTY Bi pPe3epPBHOro AXepena *KNBEHHA He MeHLwe 30
rog. OyHKUiOHYBaHHA CUCTEMU MOXEXKHOI CUTrHani3auil B peXXnumi TPUBOr NpoTArom
He MmeHLwe HiX 30xB.

[Nepexig Ha XMBNeHHA Bif4 pe3epBHOro Axepena i HaBnaky, a TakoX nNig3apag
pe3epBHOro Axkepena Bif X1BunbHoi mepexi ~220 B BigbyBaeTbcA B aBTOMAaTUYHOMY
peXxunmi.

3axunCT eneKTPUYHNX NaHUoriB BUKOHYETbCA BignosigHo go MNYE.

3rigHO 3 TeXHIYHMM OMUCOM Ta IHCTPYKUIAMW 3 ekcnnyaTtauil B NpUMILLeHHi
MOXEXKHOrO MocTa nepenbayvyaeTbCA OpraHisauid KOHTYpPIB 3a3eMSIeHHA, TaK AK
3aHyNeHHA He 3abe3neuye HeOOXiAHOrO 3aX1CTY Bif BUNAaAKOBUX CNPaLIiOBaHb.

YcTaTKyBaHHA 3A4iNCHI0ETLCA 3rigHo 3 [1YD. Bci meTanesi kopnycn obnagHaHHA
Ta iHWI CTPYMONPOBIAHI YacTUHU TMOBMHHI OyTM NPUERHAHHI [0 TONOBHOI
3a3eMJTI0I0 Y0l LWWHK 3PIBHIOBAHHA NOTeHUiasniB.

OcHoBHe enekTpoxuBneHHA (220B, 50 rl) noXxexHUx nNpurManbHo-
KOHTPONbHUX Npunagis, 6510KiB »KMBIEHHA Ta MOHOOJTOrOKIB FOSIOCOBOr0 OMOBILLEHHS
NPO NOKeXY BMKOHATW Bif, OKPEMMX BISIbHUX FPYM po3noginbynx enekrpowuTis. [na
LbOro B WMTax nepenbdauynt BCTAHOBJIEHHA OKPEMMX aBTOMATUUYHMX BUMMUKAYIB i
npoknacty go MNMKI Ta 6noKiB XUBAEHHA NiHil TPWXXUIbHUM BOTHECTINKNUM Kabenem
Tmny (N)HXH FE180/E30 3x1.5.

MpoKnagKy NiHin >XMBNEHHA Bif €NeKTPOLNTIB A0 NOXKEXKHUX NpUnagis, 6nokKis
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KUBMEHHA Ta KOMIJIEKCIB OMOBIWEHHA 3QINCHUTM B KabenbHOMY KaHari.

B akocTi pesepBHoro xuneneHHA MMNKIM npoekTtom nepenbdayeHo akymynAaTOpPHi
6aTapei. EMHICTb akymynAaTopHux 6atapen, 3rigHo 3 Bumoramu LCTY-H CEN/TS 54-
14:2021, noBuHHa 3abe3neyyBaTu XUBMEHHA MPUCTPOIB MOXKEXKHOI CUrHani3auii He
mMeHLwe 30 rog. B UeproBomy pexumi i He meHuwe 30 xB. B pexkunmi «[1oxexxa».

AKyMynATOpHi 6aTapei, KOTpi MOXyTb OyTK 3acTocoBaHa ana »xkusneHHA MK
MOBMHHA MaTW €EMHICTb He MeHwe 7 A-rog. AKyMynaTopHi 6artapei KoTpi
BMKOPUCTOBYIOTbCA AnA 6e3nepebiiHnx 610oKiB MBMEHHA MOBUHHA MAaTW EMHICTb He

MeHwe 18 A-rog.

6 Cncrema nepeflaBaHHA TPUBOXXHUX CNOBIllEHb

Cnctema nNpOTUMOXKEKHOIO 3axUCTy nepepbayae BUBEAEHHA TPUBOMXKHUX
CMOBiWEHb Bi4 MNOXEXHOro MNPUNUMaNbHO-KOHTPONIbHOIO npwunagy Ha nynbT
MOXEXKHOMO CNOCTEPEXKEHHA 32 4OMOMOro Moayna uudpoBoro aBTogo3soHy MLIA-
GSM no GSM kaHany. OpraHisauia, AKa 34IMCHIOE MOXKeXKHe CrocTepexeHHA 3a
o6’eKTamn, MOBMHHA MaTu BignoBigHy niyeHsito, gossonn ACHC Ta HeobxigHe
obnagHaHHA. [na 34iNCHEeHHA LinogoboBOro MOXKEXHOro CnoCTepeXxeHHA 3a
06’eKTOM HeObOXigHO yKNacTy BiANOBIAHMI AOTOBIP 3 NyNbTOBOI OpraHisaui€to, nicns
4yoro BigOyBa€eTbCA MIAKMIOYEHHA OO CUCTEMU LIEHTPANi30BaHOIO CrOCTEPEXKEHHA 3a
CUCTEMOIO 3aXUCTY 06’€eKTa.

3rigHo 3 «[opagkom po3noginy cyb’ekTiB rocnofaploBaHHAM 3a CTyneHem
PU3MKY iX roCnofapCbKoi AiANbHOCTI AnA 6e3nekn XUTTA i 3OPOB'A HaceneHHs,
HaBKOJINLLIHbOIO NPUPOAHOro CepefoBuLLa LWOAO NOXKEXKHOI 6e3nekn» BiAHOCUTLCA
[0 Cy6'eKTy 3 cepefiHiM CTyneHeMm pU3nKy.

7. Cncrema aBTOMAaTUYHOIO MOPOLIKOBOIO MNOXKeXoracCiHHA

7.1. [lpu3HayeHHA YCTaHOBKM aBTOMaTUUYHOIO MOXe»KoraciHHA

ABTOMaTM4YHa YCTaHOBKA MOPOLUKOBOro MOXeXoraciHHA npu3HayeHa AnA

BUABJIEHHA Ta NiKBigauil MoXKeX y NpUMiLleHHAX:
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e 3 u3enbreHepartopom nioweto 34,3 M? i BUCOTOIO 2,95 M, AKE HaNeXUTb

[0 KaTteropii B 3a noxxexHoto Hebe3nekolo;
e cknagy NMM koTpe Tex cnig BigHecTn fo Kateropii B (3rigno n10.12 1bH
B.2.2.-5:2023).

BignosigHo ao sumor [1bH B.2.5-56:2014, NOpOLWKOBi CUCTEMW NOXKEXOraCiHHA
3aCTOCOBYIOTbCA AN1A raCiHHA NoXeX KnaciB A (TBepai roptoui peyosuHn), B (roptoui
piaguHn) Ta C (roptoui rasm) 3rigHo 3 TOCT 27331, a TakoX AnA obnagHaHHA, WO
nepebyBa€ Nig Hanpyroto.

Y Bunagky ausenbreHepatopHol Ta cknagy [NIMM, ocHoBHuUMKM axkepenamu
3aiMaHHA MOXYTb OyTW pPO3NMBM [U3ENbHOrO MafbHOro, KOPOTKi 3aMUKaHHA B
enekTpoobnagHaHHi, neperpiB arperartiB Towo. 3 OrMAQy Ha LUe, 3aCTOCyBaHHA
NOPOLUKOBOrO MOKEXOraciHHA € AOUiINIbHUM 3aBAAKU NOr0 YHiBEPCanbHOCTI, BUCOKIN
WBMAKOCTI raciHHA Ta 34aTHOCTI NiKBigyBaTW 3aMMaHHA B YMOBaX HAABHOCTI
enekTpoobnagHaHHA.

[lepeBarolo cucteMnm € MOXKMMBICTb MNOBHOI aBTOMaTMU3auil npouecy
NoXKeXoraciHHA 6e3 yuacTi NoAUHW: BUABNEHHA TMOXeXi, nogaya BOrHeracHoi
PEYOBMHM Ta OMOBIWEHHA MepcoHany BUKOHYKOTbCA aBTOMATM4YHO. YCTaHOBKa
bYHKLIOHYE AK cncTeMa 06'eMHOIO NMOXKEXKOracCiHHA, CTBOPIOIOYM CEPefoBULLE, O He
NiATPUMYE TOPIHHA B YyCboMy OOG'eMi NpuUMIlLEHHA, 3a YMOBWU 3abe3nevyeHHA
repMeTUYHOCTI Ha PiBHI He MeHLWwe 85 %.

BcTtaHOBNEHHA TaKol cuctemm AO3BONSAE:

MiHIMi3yBaTu LWKOAY Bif MOXeXi;
® 3aXUCTUTWU NEePCOHaN, MalHO Ta KpUTHUYHe obnagHaHHSA;
e 3ab6e3neunTn BiANOBIAHICTb CyYaCHUM HOPMATUBHUM BMMOTaMm;
e 3MEHLUNTN BTPATWN NPOCTOIO B POOOTI An3enbreHepaTopHOi;
e CTBOPWTM YMOBM AJ1A CBOEYACHOrO pearyBaHHA onepaTuBHUMM Clly>K6amu.
Takmm 4MHOM, aBTOMATM4YHA MNOPOLWIKOBA CUCTEMA MNOXKEXKOraciHHA €
ONTUMANbHMM pPilUEHHAM ANA 3aXUCTy faHoro o6’eKkTa 3 ypaxyBaHHAM 1Oro

bYHKLiOHaNbHOro NPU3HAYEHHs Ta NOXKeXHOI Hebe3neKu.
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7.2 Po3paxyHOK YCTaHOBOK MOPOLLKOBOIro NoexoraciHHA

7.2.1 Po3paxyHOK yCTaHOBKM NOPOLLIKOBOIO MoXexoraciHHA
NPUMilLEeHHA 3 An3esibreHepaTopoM

Cnoci6 raciHHa AYATT - 06'emHunn.

Tvn MIM - MMM "bpang-12".

Bupg 3anycky — enektpnyHun.

BuxigHi gaHi ana pospaxyHKy HeobxigHOI KinbKoCTi reHepaTopiB:

- Maca ogHoro 3apagy B Ml M3am=11 kr;.

XapakTepuncTnka NnpuMilLleHHA KOTeNbHi:

- IMOBipHMN Knac noxexi — B;

- 3axmwyBaHum o6’em - V=101,2 m3;

- MaTepian CTiH — 6eToH, uerna;

- ®aKkTnyHa BNCOTa NPUMILLEHHA — 2,95 m;

- Sn, Nnowa HerepmMeTUYHUX NPOPI3iB, AKa MeHLWwe abo fopiBHIOE 5% - 0,72 m2;

- SN2, nnowa HerepmeTUYHMX NPopI3iB, AKa binbwe 5% - 0 M2

- BEHTUNALIA - NPUMYyCOBa.

- YMOBU pobOTU — 3aKpUTE NPUMILLEHHSA.

BipnosigHo go Bumor [bH B2.5-56-2014 "NJOAATOK I n. I.3.6.3 KinbKicTb
MOZYNiB NOPOLUKOBOIO MOMeXKOraciHHA, HeoOXigHMX ANA NoKanisauii i raciHHA NoXexi
BM3HAYa€ETbCA Ha NigCTaBi PO3paxyHKiB, BUXOAAYN 3 YMOB PiBHOMIPHOIo NOWVPEHHA
BOrHeracHoro rnopouwky. CymapHa KinibKiCTb MOAyniB NOPOLUKOBOro NoKeXoraciHHA
3riAHO BM3HAYa€eTbCA 3a GOPMYNOIO:

Nm=K3-[V3/V3am+(2,5-3¥Scn1 +5,0-%Scn2) / M3wm], pe:

K3 = 1.2 - Koedili€HT, AKNN BPaxOBYE MOXNBY HEPIBHOMIPHICTb noaadi
NOPOLLKY BOrHEracHoro;

V3 =101,2 M3 - 06'eM NPUMILLIEHHS, IO 3aXNLLAETLCS;

V3am = 72 M3 - 3HaueHHA MOKa3HMKa «00'eM, WO 3axXULLAETbCA» AN

moaynA, Knaca noxexi B ta Bucoti moHTaxy H= o 3,0 m;
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M3m = 11 Kr - maca 3apsagy NOpOLLKY BOFHEracHoi B 0f{HOMY 06paHoOMy

Hamn moayni;

>Scn1 = 0,72 M2 - nnowa HerepmMeTUYHUX NMPopPI3iB, NOLWa KOXKHOro 3

AKMX MeHLWe abo fopiBHIOE 5% Big 3aranbHOI NAOLi OroOPOAXKYIbHUX KOHCTPYKLiN;

3>Scn2 = 0 M2 - nfowa HerepmMeTUYHUX NPOPI3iB, MOWA KOXKHOIO 3 AKUX

6inblwe 5% Bif 3aranbHOT NAOLLi OrOPOAXKYUNX KOHCTPYKLIN;

NmM=12-[101,2/72+(2,5-0,724+5,0-0)/11]1=1,89=2 wTt

Po3paxoByeMo rpaHnyHi BigCTaHi MiX po3nuiioBavYaMmn Moayna nopoLKOBOro

MOXKeOoraciHHA:

Li=+v (Vam/H)=+/(72/2,95) = 4,94
L1i=4,94 /2 = 2,47 M He GinbLue
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Takum YnMHOM, BiANOBIAHO [0 HAaBEAEHOro PO3paxyHKy, rpadiyHum cnocobom

PIBHOMIPHO PO3CTaBMAEMO MOAYNI Ha KpeCneHHi NPUMILLEHHs, WO 3aXNLWAETbCA 3

ypaxyBaHHAM LiiLT1i.

Cnoci6 raciHHa AYAIT - 06'eMHUIA.
Twun MMM = MMM "bpaHg-3".
Bua 3anycky — enekTpuyHun.
BuxigHi gaHi ana po3spaxyHKy HeOOXiAHOT KiNIbKOCTi reHepaTopiB:
- Maca ogHoro 3apagy 8 MININ M3m=4 «r;.
XapakTepucTrKa npuMilleHHA KOTeSbHi:
- IMOBipHMI Knac noxexi — B;
- 3aXMLyBaHUM 06’em — V=16,23 m3;
- MaTepian cTiH — 6eToH, uerna;
- ®akTnyHa BNCOTa NPUMILLEHHA — 2,95 m;

- Sn, nnowwa HerepMeTUYHUX NPOPI3iB, AKa MeHLLe abo aopiBHE 5% - 0,0 M2;

7.2.2 Po3paxyHOK yCTaHOBKM NOPOLLIKOBOIO NMoXeXoraciHHA

npuMmiweHHaA 36epiraHHa MM

- SN2, nnowa HerepMeTUYHNX NPOPI3iB, AKa 6inbwe 5% - 0 M2

- BeHTUNALIA - BiACYTHA.

- YMOBU po60TU — 3aKpUTe NPUMILLEHHS.

BinpnosigHo mo Bumor [IBbH B2.5-56-2014 "NOJATOK I n. I.3.6.3 KinbKicTb

MOZYNiB NOPOLLKOBOIO MOMeEXKOraciHHA, HeoOXigHMX ANA NoKanisauii i raciHHA NoXexXi

BM3HAYAETbCA Ha NiACTaBi po3paxyHKiB, BUXOAAYM 3 YMOB PiBHOMIPHOIO MOLWNPEHHSA

BOrHeracHoro rnopouwky. CymapHa KinibKiCTb MOAyniB NOPOLUKOBOro NoKeXoraciHHA

3rigHO BM3HaAYa€ETbCA 3a GOpMyIoLo:

Nm=K3-[V3/V3am+(2,5-3Scn1 +5,0-3Scn2) / M3wm], pe:

NOPOLWKY BOrHEraCHOro;

V3 =16,23 M3 - 06'eM NpUMILLEHHS, O 3aXNLLAETLCS;

K3 = 1.2 - KoedilieHT, AKNN BPaXOBYE MOXIMBY HEPIBHOMIPHICTb nogavi
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V3am = 24 M3 - 3HauyeHHA MOKa3HMKa «00'eM, WO 3axXULLAETbCA» AN

mMoaynA, Knaca noxexi B ta Bucoti moHTaxy H= o 3,0 m;
M3m = 4 Kr - maca 3apAay NOPOLIKY BOrHeracHoi B ogHoMy obpaHomy
Hamu moayni;
>Scn1=0,0 M2 - nfoLwwa HerepMeTUYHMX NMPOPI3iB, NIOLLA KOXHOIO 3 AKNX
MeHLwe abo fopiBHIOE 5% Bif 3aranbHOI NIOLWi OropOAXKYIbHUX KOHCTPYKLiN;
35cn2 = 0 M2 - nnowwa HerepMeTUYHUX NPOPI3iB, NOWA KOXKHOIO 3 AKNX
6inble 5% Bif 3aranbHOT NIOLLi OroPOAXKYIOUNX KOHCTPYKLIN;
NmM=1.2-[16,23/24+(25-0+5,0:-0)/11]=0,81= 1wt
Po3paxoByeMo rpaHnyHi BigCTaHi MiX po3nuiioBavYaMn MoaynAa NMopoLIKOBOro
NOKeXKOoracCiHHA:
Li=+v (Vam/H)=+/(24/2,95) = 2,85
L1i=4,94/2 =1,43 M He 6inbLie
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Takum YnMHOM, BiANOBIAHO [0 HAaBEAEHOro PO3paxyHKy, rpadiyHum cnocobom

PIBHOMIPHO PO3CTaBMAEMO MOAYNI Ha KpeCneHHi NPUMILLEHHs, WO 3aXNLWAETbCA 3
ypaxyBaHHAM LiiLT1i.
7.3 Po3miuleHHA obnagHaHHA Ta 3arafibHi BAMOIM O MOHTaXy

Cnctema peanizoBaHa Ha 6a3i npunagis ynpasniHHA i 3anycky 1Yi3 «Tiras-1X»,
pO3TaloBaHUX B MmeTaneBoMy OOKCi (ana ybesneyeHHA [OCTYNy CTOPOHHIX ocib go
YCTaHOBKM). 3a Agonomoroto iHTepdencHoi wuHu RS-485 npwunag 3B'A3y€eTbcA 3
CACTEMOIO MOXEXHOI CUrHanisauii Ta CUCTeMolo OMOBIWEeHHA W YnpaBiHHA
eBaKyauji€lo.

BunasneHHA noexi 3AINCHIOETbCA aBTOMATUYHUMW MOXKEXHUMU
cnosiwyBayamu (4MMOBI Ta TeNsoBi).

YCi KOMNOHEHTH, PO3TallOBaHi B AN3eNbreHepaTopPHin, MaloTb BUOyXxo3axulleHe
BUKOHaHHA, Wwo Bignosiga€ sumoram HIMAOI 40.1-1.32-01.

Po3miweHHA MopyniB  aBTOMAaTMYHOrO  MOPOLIKOBOrO  MOXKeXKOoraciHHA
BUKOHYETbCA BIAMOBIAHO A0 NPUHUMNIB PIBHOMIPHOTO MNOKPUTTA 3axXMLLyBaHOro
06’emy Ta 3abe3neyeHHA IXHbOI MaKCUMasbHOI ePpeKTUBHOCTI BigMoOBIAHO 4O BUMOT
ABbH B.2.5-56:2014, OCTY EN 12416-2:2019, a TakoX peKoMeHAauin BUPOOHMKa
moaynis Tuny «bpang».

Yci mogyni NnoBUHHI 6yTr oAgHOro TMNy, MoAeni n BUKOHaHHA (BignoBigHO Ao n.
r.2.7 ObH B.2.5-56:2014), w0 YyHEMOXNMBMIOE MOPYLUEHHA PEXUMiB raciHHA abo
HepiBHOMIpHe NOKPUTTA.

Mogyni MOHTYIOTbCA Ha CTeni.

Hacagkn mogyniB noBuHHI 6yTn HanpaBneHi BepTUKaibHO BHK3 abo nig KyTom
45°, 3rigHO 3 TeXHIYHMM MacnopTOM BUPOBOY i CXeMOI0 MOKPUTTA.

Y pasi HacTiHHOro KpinneHHA (3a HeobXigHOCTI) MoAayni BCTaHOBMIOIOTbLCA Ha
HeCyumx KOHCTPYKLiAX 3 Heroptoumx matepianis (.2.15 [1bH B.2.5-56:2014).

KoxeH Mofgynb MOBMHEH TMOKPMBATU OKPeMy YacTUHY MPUMILLEHHA i3
NepeKpPUTTAM 30H PO3NUIEHHA HEe MeHLWe HiX Ha 10-15%, wob YHUKHYTM «<MepTBUX

30H».
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B ocobnuBmx micuax (nosagy obnagHaHHA, y Hiwax abo 3a wuTamm) 3a

MOXNNBO Nepefbauntn fopaaTkoBi moayni abo 3miHa HanpAMKY

BignosigHo go n.M.2.9.2 1bH B.2.5-56:2014, 3a60pOHEHO BCTAHOBIEHHA MOAYNIB

nobnn3y enemeHTiB, AKI MOXYTb NepeLlKOAKaTh HOPManNbHOMY PO3MOBCIOAMXEHHIO

NOPOLKY. 30Kpema:

- BiACTaHb BiA HacagkyM moayna 4O ropu3OHTaNbHUX nepewkog (6anok, naut

nepeKkpuTTa, Kopobis, NOTKIB) — He meHwe 0,5 m.;

meHwe 0,3 m.;

- BijCTaHb A0 BepTUKanbHUX nepewkop (wadwn, Tpybu, reHepatopn) — He

Heé

[OMyCKa€eTbCA

BCTaHOBJ1IEHHA

moaynis

6e3snocepeaHbo

Hag,

eNneKkTPOoLMTOBUM ObNagHaHHAM, AKLO He nepeabayeHo 3axmcHoro Kosumpka (I.2.15

ABH B.2.5-56:2014);

6yTun Takolo, Wob 3abe3neunT HenepepBHE NOKPUTTA YCiX 30H NPUMILLEHHSA.

Y pa3si po3miweHHA 6inAa 30BHIiLIHIX CTiH | Neperopogok — BiACTaHb MOBUHHA

Heob6xigHo 3a6e3neunTn BinbHUI JOCTYN A0 BCiX MOAYNIB AnA 06CNyroByBaHHA,

nepesipkn abo 3amiHu.

He gonycKaetTbcA po3millleHHA MOAYINIB Y HEAOCTYMHMX 30HaX, @ TaKOXK Y MicLAX

i3 arpecnBHUM cepegoBuem abo HaamipHO BOJOricTIo 6e3 cnewianbHOro 3axmcTy.

7.4 Bumorum A0 NYyCKOBUX Ta CUTHAJIbHUX YMOB

Cncremn aBTOMaTUYHOro NMnopoLWKOBOro NOXe>KoraCiHHA NOBUHHI npauoBaTn B

LinogoboBomy  pexmmi

(BignoBigHO Ao

nyHkty 8.1.2 [ObH B.2.5-56:2014),

3abe3neuyoun HafiHe pearyBaHHA Ha BUHMKHEHHA MOXEeXi He3anexHo Big

NPUCYTHOCTI NepcoHany.

7.4.1 Bumoru o nycKoBux ymoB
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3anyck CucTemMn MoKe 3iMCHIOBAaTUCb Yy TPbOX OCHOBHUX peXmnmax:

aBTOMATUYHOMY, ANCTAHLUINHOMY Ta MiCLLleBOMY, LLO MOBHICTIO BiANOBIga€E BMMOram
nyHKTiB 8.1.7-8.1.10 1bH B.2.5-56:2014.
7.4.1.1 ABTOMaTUYHMI NYCK

ABTOMaTUYHE BKJIIOYEHHA MOAJayi BOrHEracHOI peyoBUHU BigbyBa€eTbCA Npu
CNpautoBaHHi ABOX MOXKEXHUX CMOBilyBayiB, 06'€gHAaHNX 3a CXEMOIO NIOTIYHOro «l»
(TobTO HeobXxigHa akTMBaLiA ABOX CMOBillYyBayiB (y ABOX He3anexHux wnerndax) B
OAHi 30Hi). Lle 3meHLWwye NMOBIPHICTb NOMUNKOBOIO 3aMyCKy CUCTEMM.

[nAa uboro B 3axuvWyBaHOMY MPUMILLEHHI BCTAaHOBMEHI CrnoBiWyBayi (KOTpi
pearyloTb Ha noABy Tenna abo 3agmmneHictb). Cnoeiwysaui nigknoveHi go MMKI
«PRIME L», aknn yepes iHtepdenc RS-485 iHTerpoBaHO [0 €A4MHOT CUCTEMM NMOXKEXHOT
curHanisauii (wnendun N7 ta N28 — npuMilleHHA 3 AnsenbreHepatopm, wnend N°5 ta
N26 npumiweHHA cknagy NMMM).

7.4.1.2. AnCcTaHUinHNK NyCK

ANCTaHUINHNN NYCK BUKOHYETLCA B PYYUHY 3:

- 30HK 6inA BxoAiB B 3axullyBaHi MPUMILLEHHA, Ae BCTaHOBMEHI BiAMOBiAHI
KHOMKW PYYHOrO 3anycKy CUcTeMu.

- 30HM po3TalyBaHHA NpUnagiB ynpasniHHA, 32 4OMOMOIo CaMOro NPUCTPoIo
ynpasniHHA i 3anycky 1Yi3 «Tiras-1X»

7.4.1.3 MicueBun nyck
MicueBunin nyck nepegbayveHnn Ha BY3Ni yNpasBiHHA B MeXax NpuMilleHHA abo

CYMiXKHOT 30HW. TakoX Ay6NI0ETbCA Ha NPUCTPOLO YNPaBRiHHA i 3anycKy.

7.4.1.4. PyyHa 3ynuHKa
Ha wnaxax eBakyaLii, 6eanocepenHbo 6ina MMYi3, Ha npunagi MMKIN nepepgbayeHi
KHOMKW PYYHOT 3yNUHKM NPOLeCy raciHHA, Wo A03BONIAE onepaTopy abo yeprosomy
nepcoHany NPUMNMHUTA NOAA4vy MOPOLWKY Y BMMagKax XMOHOro crnpautoBaHHA abo
3aBepLUeHHA raciHHA (y pasi BTpyYaHHA NOXEXHUX NiAPO3A4iNiB), UM 3anunLIeHHi nogen

B 3aX1LyBaHOMY NPUMILLEHHI.
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7.4.2 Bumoru o CUrHasnbHMX YMOB

BignosigHo go nyHkty 8.1.8 [1bH B.2.5-56:2014, nepen nogayvelo BOrHeracHol
PEUYOBNHN B CUCTEMY peasii3oBaHO 3aTPUMKY He MeHLUe HixK Ha 30 ceKyHA, NpoTArom
AKOI BMKOHYETbCA: AKTMBALA CMCTEM OMOBILEHHA — BMWUKAlOTbCA CBITNOBI Tabno
«MOPOLLOK! BUXOb!» Ta «[MOPOLUOK! - HE 3AXOANTU!», a TakoX 3BYKOBI curHanu
(cupeHa). Y npuMmileHHi 4eproBoro nepcoHany - BiANOBIAHUN CWTHaN LWOAO
noJaBaHHA BOrHeracHoOI peyYoBUHMW.

DopMyeTbCA KOMaHAa Ha 3aKpUTTA BEHTWIALIMHUX KnanaHiB, BMMKHEHHA
BEHTUNALIT, 3aCNiHOK i 6NOKYBaHHA ABEPEN, WO 3rigHO 3 eKcryaTauilHUMM BUMOTaMu
MatoTb OyTu BigumHeHMK (curHan GOpPMYETbCA 3a AOMOMOrOK PeenHoro Moayna
AM-OUT2R).

3aTpMMKa HaJa€ MOXNMBICTb MepcoHany 6e3neyHO MOKUHYTU MPUMILLEHHA
nepes MNOYaTKOM pPO3MUIEHHA BONHEracHoOl pPeyvyoBUHW, AKa CTBOPIKE MuoBe
cepefoBuLe Ta MOXKe YCKNAaAHUTN UXaHHA Y/ OpieHTaUito.

Takox i3 npunagy NYi3 nepegbavaeTbca nepegayva HaACTYNHUX CUTHanIB:

- «[Toxxexay;

- «<HecnpaBHIiCTbY;

- «[lycKk raciHHa»

Ha nynbT UeHTpanizoBaHoro cnocrtepexeHHa (MUC) abo nokanbHWUN
ANCNeTYEPCbKNM NMYHKT.

7.5 EneKTpoOXuBNeHHA

Cncrtema aBTOMaTUYHOIO MOPOLLKOBOrO MoXeXoraciHHA QYHKLIOHYE y cKnagi
KOMMIEKCY MNPOTUMOXKEXKHOIO 3axucTy OyaiBni, i i HagiNHICTb 3HAYHO MipOKO
3aNeXuUTb Bif NPaBUIbHOIO NPOEKTYBAHHA, MOHTaKy Ta 3aXUCTY eNeKTPOXUBIIEHHA 1
CUrHanbHuX niHin. BignosigHo ao n. 13.4.1 [1bH B.2.5-56:2014, enekTponocTayaHHsA
CUCTEM MOXEXOracCiHHA Ma€ OyTu rapaHTOBaHMM Ta pe3epBOBAaHUM, 3 MOABIMHUM
[KepenoM XUBMIEHHA Ta aBTOMATUYHUM MNepeMMKaHHAM Y pasi aBapinHoro

3HeCTPYMJSIEHHA OCHOBHOI NiHil.
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InAa 3abe3sneyeHHA 6e3nepebinHOro GyHKLIOHYBaHHA y BUNAAKY BigKMOYeHHA

OCHOBHOIO >KMBJIEHHA, MepenbayeHO pe3epBHE [PKepeno KUBMeHHA Onok
6e3nepebinHoro xmeneHHsa |IPS-1250C-05 3 aKyMynAaTopHoi 6GaTtapeeto i3
PO3pPaxyHKOBUM pPeCcypCcoM =24 roanHN B pexknumi yepryBaHHa + 30 XxBunuH poboTtu B
pexxumi Tpusorn) — 3rigHo 3 n. 13.4.1 IbH. Tomy i cnctema nycky mae pesepBoBaHe
eNeKTPOXMUBIEHHA, WO A03BONAE 3abe3neunTn 6e3BiAMOBHY pobOTYy HaBiTb y pasi
3HecTpyMneHHA o6’ekTa (n. 13.4.1 r IbH B.2.5-56:2014).
7.6 KabenbHi Mepexi
7.6.1. Tunu BMKOpUCTOBYBaHUX Kabenis

AnA npoknagaHHA eneKkTPOXMBMEHHA Ta wnendiB KepyBaHHA B CUCTEMI
BMKOPUCTAHO BOTHECTINKI eKpaHOBaHi CMrHanbHi Kabeni, Wo BianoBigaloTb BUMOram
OCTY EN 50575:2022 Ta matoTb BOrHeCTiNKicTb He HuxKue E30 / FE180:

Ona  npoknagaHHA  wnendiB  MNOXEXHOI  CUrHamisauii, CnosiwyBauyiB
MArHiTOKOHTAKTHUX, NYCKOBUX KHOMOK, penenHnx nNiHin KepyBaHHA
BMKOpPUCTOBYETbCA Kabenb JE-H(St)H Bq FE180-E30.

[nAa nopaHHA curHany Ha cCrnpauloBaHHA MyCKOBUX YycTaHoBoK (MIMT) -
BMKOPUCTOBYETbCA Kabenb BorHecTinknn kabenb NHXH FE180/E30 ciueHHAM 2x2,5.

[na 3abe3neyeHHA 3B'A3Ky MiX Npunagamu i penernHnmm mogynamum (iHtepdenc
RS 485) BMKOPUCTOBYETbCA Kabenb iHGOpMaUiMHUI BOTHeCTINKUM "3BMTa napa" -
ALAY-net UTP FR CAT. 5 4x2x24AWG.

NHXH FE180/E30 ciyeHHAM 3Xx2,5— 3aCcTOCOBYETbCA ANA NpPOKNafgaHHA
XMBNEHHA A0 Npunagy ynpasniHHA i 3anycky (MYi31 «Tiras-1X»), a Takoxk go 6mnoky
6e3nepebinHoro xuneneHHa IPS-1250C-05.

3ripHo 3 Bumoramm n. 13.4.2 [bH B.2.5-56:2014, yci kabeni cuctem
NOXeXXoraciHHA NOBMHHI MaTu Knac peakuii Ha BOroHb He Hk4ye Cs1, d0, a TakoX He
NOLWMPIOBATW MOMYM’'AA, HE BUZINATY TOKCMYHNX PEYOBUH i AUMY.

[lonyCcKaeTbCcA BUKOPUCTAHHA aHaNOrivYHMX KabeniB iHWKX MapOK, 32 YMOBU:

- HAaABHOCTI cepTudikaTiB BigNnoBiAHOCTI BUMOram BOrHECTINKOCTI He HuKue E30

(MiHiMyMm 30 XBUNVH NpaLe3faTHOCTI Y BOTHI);
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- 30epexeHHA eKpaHyBaHHA, i30MAUIMHUX XapaKTepPUCTUK | BIiACYTHOCTI

PO3NOBCOAXKEHHA NONYM's;

- OOTPUMAHHA BUMOI [0 T[HYYKOCTi, CTIMKOCTIi A0 KOpO3il, MexaHi4yHoro
HaBaHTa*KeHHA Ta TepMiuHoI gil.

7.5.2. Cnoci6 MOHTaxy

MNpoknagka KabenbHUX MepeX BUKOHYETbCA 3 ypaxyBaHHAM @i3nyHOro
30HYBaHHA OypfiBni, KaTeropin noXexHoi Hebe3nekn npuMilleHb Ta BMMOT
enekTpobesneku:

Mo nepekputTAX i cTiHax — Kabeni npoknagatoTbcA B Tpybi roppoBaHin 3a
L,0MOMOrot0 CKOO MeTaneBux, Ha BUCOTI BULE 2,2 M, WO 3abe3neyyioTb MexaHiuYHUM
3aXW1CT i BIANOBIAHY TEPMOCTINKICTb.

Y npuMmilweHHi pgusenbreHepaTtopHoi — 4epe3 nNigBULWEHI BMMOrM [0
BMOYX03axMULLEHOrO Ta TEPMOCTINKOrO BUKOHAHHA, NPOKaaKa Kabenis 34iCHIOETbCA
NPUXOBaHO B MeTanopyKaBi. KpinneHHA BUKOHYETbCA HaKMNagHUMW MeTasieBUMU
ckobamum 3 iHTepBanom He binbLue 40 cm.

Yepes cTiHW, neperopodkn Ta nepekputta — 3rigHo 3 n. [.2.15 [ObH, yci
Npoxoaku BUKOHYTbCA B [BX- abo ctaneBumx Tpybax, Wwo 3abe3neuyoTb MexaHiuyHnn
3aXMUCT Ta repmeTmsauilo 3 BOTHETPUBKMMUM MaTepianamu (Hanpuknag, MiHepan-
KabenbHWUI yLwinbHOBaY abo TePMOCTIMKUI repMeTUK Ha OCHOBI CUNIKOHY).

Yci kabeni matoTb 6yT 3MOHTOBAHI 3i 36epekeHHAM LinicHOCTI i3onAuii, 6e3
3'€e4HaHb Y NPUXOBAHNX 30HaX, i3 OOOB'A3KOBOIO MepeBipPKOI onopy isonadii nicna
MOHTaXYy.

Yci enekTpOXMBWIbHI MiHIT CUCTEMUN MOXKeXOraciHHA MOBUHHI OyTN 3axuLeHi
aBTOMATUYHNMUN BUMMKAYaMK, AKi BCTAHOBIOKOTbCA B MeXKax WuTka cnctemu M3 3
BUAINEHUM KOHTYPOM.

Cnctema 3a3eMneHHA BUKOHYeTbcA 3rigHo 3 [YE: yci meTtaneBi 060n0HKM

Kabenis, meTanopykasW, rinb3u i wadun NOBMHHI OyTK 3a3eMneHi.
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8 BigomocTi npo BUKOHaHHA 6yAliBENIbHO-MOHTaxKHUX pobiT

MOHTaX yCTaHOBOK aBTOMAaTU4YHOI MOKeXKHOI CUrHanisauil, onoBiWweHHA npo
NOXeXy Ta aBTOMATUUYHOrO MOXKeXoraciHHA BMKOHaTW BignosigHo go AbH B.2.5-
56:2014 ta ACTY-H CEN/TS 54-14:2009 y Takin nocnigoBHOCTI:

- niarotToBYi po6oTK;

- po3MiTKa Tpac;

- NpoKnagKa enekTpuyHMxX NpoBoOAOK;

- YyCTaHOBKA MOHTaKHMX BUPOOIB, eNeKTpOoyCTaTKyBaHHA;-

- NiAKMOYEHHA 4O HUX NPOBOAOK.

lNyckoHanarog)yBasibHi i pernameHTHi poboOTM 3 eNeKTPOoyCTaTKyBaHHAM
MNOMEXHOI CUrHanisauii, OMNOBIWEHHA MPO TMOXeXYy 3AINCHIOBAaTU TiNIbKK MicnA
BiAKMIOYEHHA OCHOBHOroO enekTpoXmBneHHA. [lpn npoBegeHHi PEeMOHTHUX i
pernaMmeHTHuX pobiT noBuHHe OyTU NpoBeAeHe HaABHICTb POOOYOro Ta 3aXMCHOro

3a3eMJIeHHA (3aHyNeHHsA).

9. 3axoam NO OXOPOHI Npaui. TexHika 6e3nekn

EkcnnyaTtauia i TexHiyHe 06CNYroByBaHHA CUCTEM MOXEXHOI CUrHanisauii,
OMOBILWEHHA MPO MOXeXY Ta MOXeXOoraCiHHA MOBWHHI 34iMCHIOBAaTUCL BiAMOBIAHO
BUMOT IHCTPYKUiT gnAa ekcnnyaTauil Ta JbH B.2.5-56:2014 «CucteMun NpoTUNOXKEXKHOTO
3aXUCTY».

OpraHisauii, AKi 34iINCHIOTb TeXHiYHe 0OCNYroByBaHHA, MOHTaX Ta Hanagky
YCTAaHOBOK MOMEXHOI CMrHanisauii, OnoBileHHA NPO MOXKeXY Ta MoXKeXKoraciHHA,
MOBWHHI MaTu NiLEH3il0 Ha NPaBO BMKOHAHHA LUux pobiT. [lJo 06cnyroByBaHHA cuctemmu
[AONyCKaloTbCA 0COoOM, WO MNPONWAM MEeQUYHWUA OrnAad, i MaloTb LOKYMEHT, WO
3acBiguy€e npaBo pobOTU 3 YCTAHOBKaMM MOXKEXKHOI CUTHani3aLil Ta NoXeXKoraciHHA,
NPOVLWAN IHCTPYKTaXK 3 TEXHIKM 6e3neKu, iIHCTPYKTax 3 6e3neyHnx MeToais npawi Ha
poboyomy Micui. Bci pemMOHTHI i pernameHTHi poboTn 3 enekTpoycTaTKyBaHHAM

camcTeminm BapTo pO6VITVI TINbKW MiCNA BiAKNIOYEHHA OCHOBHOIO EeNIEKTPOKNBJTEHHA.
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Mpn nNpoBeAeHHi PEMOHTHUX i pernameHTHUX pobiT MoBMHHe OyTM NpoBeaeHe

HaABHICTb pOOOYOro Ta 3aXMCHOrO 3a3eM/IEHHA (3aHyNEeHHS).

[nAa opraHisauil npaBuNbHOI eKcnnyaTtauil CUCTeMU MOXKEXKHOI CUrHanisadi,
OMOBIWEHHA NPO MOXEeXy Ta MNOXeXOoraciHHA HeoOXigHO NPOBEeCTM HaBYaHHA
4YeproBoOro nepcoHany, BUAATH Hakas Mpo Mpu3HaYyeHHA uux ocib. [Jo HarnAagy 3a
yCTaHOBKaMM NOXEXHOI aBTOMAaTUKN Ta 1X

06CNyroByBaHHAM [OMYCKalOTbCA 0COOU, AKI NPONLLNN IHCTPYKTaX 3 OXOPOHM
npaui, MaloTb BiANOBIgHY rpyny 3 enektpobesnekn Ta BiANOBIAHI NOCBi4YEHHA NpPO
NPOXOAXKEHHA HAaBYaHHA.

Ocoba, BignoBiganbHa 3a eKkcryaTauilo CUCTEM MPOTUMOXKEXHOrO 3axXUCTY,
NOBMHHA MaTy BigNoOBIgHY rpyny 3 enektpobesneku 3rigHo 3 Bumoramm HMAOI 0.00-
1.21, a Ttakox Bumorn [bH B. 2.5-56:2014 «Cuctemn NPOTUMOXKEKHOIO 3aXUCTY».
Ocoba, BignoBiganbHa 3a ekcnnyatyBaHHA Cl13 Ha 06’eKTi, 3060B'A3aHa 3abe3neunTu:

a) BUKOHaHHA Bumor [1bH B.2.2-56:2014 «Cnctemu NpOTUNOMXKEXKHOTO 3aXUCTY»;

6) yTtpumyBaHHA (I3 B npauesgaTHOMYy CTaHi LWAAXOM CBOEYACHOrO
NpoBefdeHHA TexHiYHoro oO6CnyroByBaHHA Ta MJIAHOBO-MOMNEpeaXyBaslbHOro
PEMOHTY;

B) HAaBYaHHA OonepaTMBHOIO (YeproBoro) NepcoHany, a TakoX IHCTPYKTaX 0cib,
AKi NpayolTb Y NPUMILLEHHAX, AKI 3aXMLLAOTbCA, NPO NOPAAOK Ai Ta eBaKyBaHHA
nogen y pasi HagxogKeHHsa curHany «loxexay;

r) po3pobneHHA HeobXigHOI eKcnayaTauiiHOT fOKYMeHTaL,l;

A) KOHTPOJSIb 3a CUCTEMATUYHUM BeAEHHAM eKcrnyaTaliiHOT 4OKYMeHTaLil;

e) NigrotToBKy NUCbMOBUX MOBIAOMNEHDb ANA iIHGOPMYBaHHA TEPUTOPIaNbHOro
oprany

AeprKaBHOro HarnAagy y chepi noxkexHoi 6e3nekn i KepiBHUKa MignpuemMcTBa
Npo BCi BUNagKu BigMoB Ta cripauytoBaHb CI13;

X) CBO€YaCHy nNiArOoTOBKY Ta nMpea’ABNeHHA 3a nNignNuMcom KepiBHMKA
NiANPUEMCTBA peKnamauin: Mo)KeXHoi 6e3nekn — y pasi BUABMEHHA XUOHMX

cnpautoBaHb CI13;
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- 3aBOJaM-BMPOOHMKaM — Yy pa3i NOCTavyaHHA HEKOMMJIEKTHMX abo HeAKICHMX

npwunagise, ycTaTKyBaHHA Ta MaTepianis;

- MOHT@XHUM OpraHi3auiam — y pasi BUABNEHHA HeAKICHOro MOHTYBaHHA abo
BiAXMNEHDb Bi NPOEKTHOI AOKYMEHTaLil, He y3rogXeHux i3 po3poObHNUKOM NMPOEKTY Ta
opraHamu gep>KaBHOro Harnagy y chepi noxekHoi 6e3neku;

- 0bCnyroBylouMm opraHisauiAm - 3a HeAKiCHe i HeCBO€YaCHe TexHiuHe

06CnyroByBaHHA Ta PEMOHT CUCTEM.

9 OuiHKa BNAMBY Ha HaBKOJINLLHE cepefioBuLle

AnAa 3abe3sneyeHHA HOpManbHNX NOGYTOBUX YMOB NPaLiBHUKIB MPWY BUKOHAHHI
po6IT, NpoeKTOM NependavYaeTbCA BUKOPUCTAHHA ICHYIOUMX NPUMILLEHD.

TuMyacoBe BogonocTayaHHA nepeabayaeTbCa Bif iCHYyl0OUOro BOgonpoBoay.

30BHILIHE NOXeXKoraciHHA NepeabayeHo Bif, iCHYIOUNX MOXEXKHNX pe3epByapiB.

Ona nig'isgy po OygpiBenbHOro mamgaHuyMka BUKOPUCTOBYIOTbCA iCHYIOUI
npoisgu.

ByaiBenb, AKi nignAraloTb 3HECEHHI0, HAa TepUTOPii BUKOHaHHA OyaiBenbHO-
MOHTaKHUNX POOIT HEe MaE.

MNoctauyaHHA OyaiBenbHMMKU MaTepianamu, BUpobamu i KOHCTPYKLIAMM
nepefbayeHo i3 ToproBux mepex IBaHo-OpaHKiBCbKoi 06nacTi. Npu BUKOHaHHI pobiT
HeoOXigHO CyBOPO AOTPUMYBATUCb MPaBW BUKOHAHHA Po6iT, cxem obnawTyBaHHA
MicuAa pobiT OOPOXKHIMKM 3HaAKamMK Ta OrOPOMKEHHAMM, MPaBUN TexXHIKN Ge3neku.
LBnaKicTb pyxy aBTOTpaHCMOPTY Nobnu3y micua npoBedeHHA pob6IT He MOBUMHHA
nepesuwyBaTn 20Kkm/rog.

Ana nonepemkeHHA 3abpyAHEHHA HaBKOMMULWHIX TFPYHTIB Ta BOAHOIO
cepepoBulLa: ANA HakonuyeHHA OypisenbHoro cmitta Ta TINB BnawToBYyeTbCA
cneuianbHi CMITTE3GIPHUKMN.

AnAa nonepepkeHHA 3abpyAHEHHA HABKOJIMWHIX [PYHTIB Ta BOAHOrO

cepenoBulla NepenbavyaeTbcs:
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- PO3MiLLEHHA AINAHOK CKNagyBaHHA maTepianiB, BAPOOIB yCTaTKyBaHHA TaknM

YMHOM, WOO BOHWN He MepeTUHanu LWAAXIB MPUPOAHOro CTOKY NMOBEPXHEBUX BOA B
crneuianbHO BigBeaeHi micus;

- ANA TMMYaCcoBOro Hakonu4yeHHA byaisenbHoro cmitta Ta TMB BnawToBy€eTbCA
cneuianbHi CMITTE3BIPHUKY;

- WoAeHHe NpubupaHHa TepuTopii OyaiBHMLUTBA, Ta iH.

3abpyaHEHHA I'PYHTY, FPYHTOBUX i MOBEPXHEBUX BOA He NepenbayaceTbCa.

MpoTtArom nepiogy BUMKOHAHHA OyaiBenbHMX PobIT opraHisoBaHi CTalioHapHi
oKepena BUKKAIB 3abpyaHIOlOYMX PEeYOBUH BiACYTHI. ByayTb giATM TrMmuyacosi
HecTauiOHapHi Ta HeopraHi3oBaHi fxepena BUKMAIB B atMocdhepy, AKi MOCTiNHO
nepemiwaTMMyTbCA B Mexax nnowaakm oyaisHuuTea. Bukugm, Aki HagxoantumyTb B
aTMocdepHe MOBITPA Mig 4Yac NpoBefdeHHA poOIT: nepemileHHi OyaiBenbHNX
maTtepianiB, OyaiBenbHuX Biaxoais; Bukuau Big [OB3 OyniBenbHOI TeXHiKM i
IHCTPYMeHTIB. Bnnne Ha atmocdepHe NoBiTpA Big Ail JaHUX AXKepen OUIHIOETbCA AK
TUMYACOBU Ta HE3HAYHWI i MO 3aBEPLUEHHIO TEPMIHY BUKOHAHHA ByaiBenbHMX pobiT
IX BNAVB NPUMUHNTBCA.

Bipxoam nig yac npoBepeHHA pobIiT Ha TepuTopii 6y mampgaHunky 6yayTb
yTBOpIOBaTUCb OyAaiBenbHi  Bigxoan, a TakoX TBepAi nobytoBi Biaxoau Big
XKUTTEQIANBHOCTI NIOAEN 3alyyeHUX Mif 4Yac BMKOHaHHA OyaiBenbHux pobit (0,3
Kr/po06y Ha ofHy NoAKHY), WO 3anyyeHi y byaiBenbHux poboTtax. ig yac 6yaiBHMUTBA
OyayTb  3aCTOCOBYBAaTMCb  3axOAM  WOAO  NonepemkeHHA  3abpyaHeHHA
HaBKONMMLWHbOrO  cepepoBuwa OyaiBenbHMMKU  Bigxodamu, NANUBHUMK  Ta
MacCTUIbHUMN MaTepianamm.

byaiBenbHnn manpgaHunk Oype OCHaWeHO creuiaNbHUMK iHBEHTAPHUMM
KOHTENHepamMn AnA po3A[inbHOro 360py TBepaMx MoOyTOBMX BiAXOAIB, a TaKOX
OyaiBenbHUX BiAXOAiB BIANOBIAHO A0 iX BUAY Ta NOAANbLUIOro Npu3HayYeHHA (BMBI3 Ha
yTunisauito abo BuaaneHHA). Bci MoxnuBi HeratMBHI BMIMBM Ha HaBKOJIMLWIHE
cepepoBule B nepiog BMKOHAHHA pPOOGIT € He3HayHi, HOCATb OMocCepenKoBYW

XapaKTep, He npm3BoaATb AO HE3BOPOTHUX HEratTnBHUX 3MiH OOBKinnA i nicnA
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3aBeplieHHA  OyfiBeNbHO-MOHTaXHUX  POOBIT  MOXNMBI  HeraTMBHI  BMAUBMU

NPUNUHAIOTLCA.

BiporigHicTb BUHMKHEHHA aBapiHMX CUTYyaUin NpU BUKOHAHHI OyaiBenbHUX
POBIT MiHIMI3yETbCA 3@ YMOBU AOTPUMAHHA BUPOOHMKOM POBIT BUMOT HOPMATUBHUX
LOKYMEHTIB, NMPM3HAYEHUX ANA KOXHOIO KOHKPETHOro BuAy pobiT Ha MawuHax i
MeXaHi3Max Ta AKICTI0O NPOeKTy BUPOOHMLTBA POBIT, B AKOMY MOBUHHI AeTanbHO
onpawboBYyBaTUCA BCi MOXKIMBI CUTYaLii, y TOMY YNCAi | HEWTaTHI, Wo po3pobnaeTbca
nNigpAAHOI0 OpraHisaui€to.

Y TBP noBuHHiI 6yt BigobpaxeHi N goaaTkoBi 3axoan 6e3nekn, 06yMoBneHi
cneymndikolo BUKOHYBaHMX PooiT.

CyTTeBOro BM/MBY Ha CTaH HABKOJINLWHbLOIO cepefoBuLLa Mig Yac BUKOHAHHA
po6IT He nepenbavaeTbea. MMig yac ekcnnyaTtauii 06’ekT 6yae ekonoriyHo 6esneyHui.

BukoHaHHA pob6iT Ha 06’'ekTi He npu3Beae A[O MOTiPWEHHA YMOB
KUTTEQIANBHOCTI HACENEeHHA.

BrucHoBOK

MNepenbaveHi NpoeKkTom pPobOTM i3 BCTAHOBNEHHA CUCTEMU MOXKEXHOI
CUrHanisauii Ta cuctemMmn BiAHOCATHLCA A0 KaTeropii ekonoriyHo 6e3nevyHnx 06'eKTiB Ta

HE CTBOPIKOE HErATMBHOIO BIJ1IMBY Ha YMOBWU NPOXMUBaAHHA MeLUKaHLiB.
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SATA/IbHI BKA3IBKU
1. Mlpu BaawmybaHHi cucmemu aBmoMamMUYHOT NOXEXHOT CU2HAAI3aUil ma onoBiwleHHs npa naxexy
Bukopucmabybamu o6adHanHs, cepmugikobade no cucmemi YkpCEMPO.
2. MNpuamansHa-kaHmpoAsHUG npunad amoHmybamu Ha Bucomi 1,7 - 2,4 m 6id piBHg nidnozu.
3. (Bimno-36ykobi onabiwyba4i ma 2y4Homobui 3moHmybamu Ha Bucomi He Huxye 2,2 M Bid pibHg nidnozu, ane
He Buwe 0,150 m Bid pibHa cmeni.
k. [oxexHi cnabiwybayi aMoHmybamu Ha cmensgx NpuMilieHb, ki 3axuWaemsCs, 3 KPINAEHHSM WypYnamu.
5. Kadeni wnedgib noxexHol cu2Haniaauil npokAacmu He2opioquMu kKadensmu, onoBiweHHs npo noxexuy,
Kepyioyi cuzHanu ma xubneHHs noxexHozo ycmamkybasHs npokaacmu BozHecmilkuMu kadensmu.
6. Py4Hi noxexHi cnobiwybadi 3moHmybamu Ha cmiHax Bing Buxodib Ha Bucomi 1,2m-7,6M Bid nidnozu.
7. Kadeni wnelgib noxexHal cuzHaniaauil, onabiuleHHs Npo noxexy ma Kepyiweyux cuz2Hanib npu npokaadui (x
yepe3 cmiHu nabukHi dymu 3axuweni cmasebumu mpydamu.
8. 3’edHanHs xun npobodib i kadenit & kopadkax ma cnabiwybayax bukoHamu “nid 2BuHm”.
9. Mpu moHmaxi cnabiwybadit (menaobux i dumobux) Bukoramu Bumozu ABH B.2.5-56:2014 woda Bidcmared
Bid cmiHu ma mix  cnobiwybaqamu.
10. Cnobiwybayi svoHmyBamu Ha Bidcmani He MeHwe 0,6 M Bid omBopif BeHmunguil.
1. Cnabiwybayi 3moHmybamu Ha Bidcmaxi He meHwe 0,5 m Bid dxepen menna.
12. Kadeni wneuib noxexHol cuzHasisauil npokaadamu Ha Bidcmawi He MeHwe 0,5 M BiG enekmpuyHUX
npabadaok.
13, OcHoBHe enexmpaxubnerns (220B, 50 2ll) ycmamkybaHHs cucmemu noxexHol cuzHaniaauil BukoHamu 6id
okpemol BinbHol 2pynu pa3nadineyqo20 enekmpowuma.
14. Pe3epbHe xubneqns ycmamkyBanHs cucmemu noxexHal cuzHaniauil bukaHamu 6id akymyssgmopHol
damapel.
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                                                ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ  1.  При влаштуванні системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу використовувати обладнання, сертифіковане по системі УкрСЕПРО.  2. Приймально-контрольний прилад змонтувати на висоті 1,7 - 2,4 м від рівня підлоги.  3. Світло-звукові оповіщувачі та гучномовці змонтувати на висоті не нижче 2,2 м від рівня підлоги, але не вище 0,150 м від рівня стелі.  4. Пожежні сповіщувачі змонтувати на стелях приміщень, які захищаються, з кріпленням шурупами.  5. Кабелі шлейфів пожежної сигналізації прокласти негорючими кабелями, оповіщення про пожежу, керуючі сигнали та живлення пожежного  устаткування прокласти вогнестійкими кабелями.  6. Ручні пожежні сповіщувачі змонтувати на стінах біля виходів на висоті 1,2м-1,6м від підлоги.  7. Кабелі шлейфів пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та керуючих сигналів при прокладці їх через стіни повинні бути захищені сталевими трубами. 8. З'єднання жил проводів і кабелів в коробках та сповіщувачах виконати "під гвинт".  9. При монтажі сповіщувачів (теплових і димових) виконати вимоги ДБН В.2.5-56:2014 щодо відстаней від стіни та між  сповіщувачами.  10. Сповіщувачі змонтувати на відстані не менше 0,6 м від отворів вентиляції.  11. Сповіщувачі змонтувати на відстані не менше 0,5 м від джерел тепла. 12. Кабелі шлейфів пожежної сигналізації прокладати на відстані не менше 0,5 м від електричних проводок.  13. Основне електроживлення (220В, 50 гЦ) устаткування системи пожежної сигналізації виконати від окремої вільної групи розподільчого електрощита.  14. Резервне живлення устаткування системи пожежної сигналізації виконати від акумуляторної батареї.
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